Torun, dnia 03.06.2020r.

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegrod zewngtrznych oraz modernizacji
oswietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020
Wszyscy zainteresowani

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. Z jakich materialdw i jakiej grubosci wykonane sa sciany w rekwizytatorni oraz wentylatorni
przeznaczone do rozbiorki ?

ODP: $ciany przeznaczone do rozhiérki w pomieszczeniu rekwizytorni maja 12em grubosci.
Gruboéci écian w wentylatorni sa zréznicowane, natomiast najgrubsza $ciana ma grubosc 18cm.

2. Jakie parametry techniczne (op6r cieplny , wspotczynnik przenikania ciepta , wspolczynnik
przewodzenia ciepta, inne ) musi spetnia¢ wetna mineralna gr. 15 cm do wytiumienia pomieszczen
(przegroda P2)

ODP: lzolacja termiczna na posadzce przegrody posredniej zostala zastosowana ze wzgledow
termicznych. Ukladana bezposrednio na posadzce, wykoriczona ptytg ogniochronna, montowana
na ruszcie drewnianym.

PARAMETRY DLA IZOLACJI TERMICZNEJ gr. 15¢cm.

e d[m]- grubosc izolacji termicznej: 0,150 m

e A [W/(m*K)] - wspétczynnik przewodzenia ciepfa izolacji termicznej: 0,035 W/(m*K
s R - Opor cieplny: 4,286

U [W/(m2*K)]- wspétczynnik przenikania ciepta 0,233W/(m2*K)

3. Jakie parametry techniczne (opér cieplny, wspdtczynnik przenikania ciepta , wspdlczynnik
przewodzenia ciepta , inne ) musi spetniac wetna mineralna gr. 25 oraz gr 15 cm dla docieplenia
écian od wewnatrz (przegroda D2,D3,51-54 )

ODP: Obowigzujace minimalne wymagania dotyczace wspotczynnikéw przenikania cieptfa przez

przegrody zewnetrzne wynoszg:

e dla ¢cian zewnetrznych wspétczynnik: U <0,20 W/(m?K),
e dladachéw: U <0,15 W/(m?K).

PARAMETRY DLA IZOLACJI TERMICZNEJ gr. 15cm, i 25cm.

A [W/(m*K)] Wspotczynnik przewodzenia ciepfa
izolacji termicznej 0,035 0,039
d [m] Grubos¢ izolacji termicznej 0,150 0,250
R Opdr cieplny 4,286 6,410
U [W/(m2*K)] wspétczynnik przenikania ciepta 0,233 0,156
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