Torun, dnia 09.06.2020r.

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegrod zewngtrznych oraz modernizacji
oswietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020
Wszyscy zainteresowani
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Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

Pytanie 1.

Czy istniejg przedmiary na podstawie ktérych Zamawiajacy dokonat wyceny inwestorskiej w/w
inwestycji?

Jezeli tak prosimy o ich udostepnienie.

ODP: Zamawiajacy nie udostepnia przedmiarow robot.

Pytanie 2.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji wykonawczej w postaci edytowanych rysunkow dwg. Bez
przedmiarow i takowej dokumentacji, nie mozna prawidtowo wyceni¢ np. powierzchni do zabudowy
docieplenia. Obowigzkiem Zamawiajgcego prowadzgcego postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.J. Dz. U. 22019 r. poz. 1843) jest dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznoéci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. Brak podania przez
Zamawiajacego ww. informacji uniemozliwia skalkulowanie przez Wykonawce ceny, co w
konsekwencji stanowi o braku mozliwosci ztozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu.

ODP: Dokumentacja elektroniczna, w zatgcznikach.

Pytanie 3.
Czy projekty wykonawcze zostaty uzgodnione z konserwatorem i rzeczoznawcg p.poz?
Jezeli tak to prosimy o udostepnienie uzgodnien.

ODP: Projekt zostat uzgodniony na etapie projektu budowlanego.

Pytanie 4.

W dokumentacji przetargowej nie ma zadnej wzmianki dot. dostosowania zainstalowanego na
obiekcie systemu ppoz. po przebudowie np. pomieszczenia komory rozpreznej. ( obecnie w
pomieszczeniach tych jest rozprowadzona instalacja ppoz )

W zwigzku z powyiszym prosimy o uszczeg6towienie zakresu prac do wykonania przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca ma dostosowac zainstalowany system ppoz do nowych pomieszczen, prosimy o
udostepnienie dok. powykonawczej aktualnie zainstalowanego systemu oraz wytyczne co do zakresu
prac wraz z zaktualizowanym scenariuszem pozarowym.

ODP: W pomieszczeniu komory nalezy odtworzy¢ istniejgca instalacje ppoz.
Kompletny system p.poz zostanie opracowany oraz wykonany w kolejnym etapie
modernizacji obiektu.



Pytanie 5.

W zakres projektu wchodzi likwidacja wszystkich $cian na potrzeby zwigkszenia powierzchni
niezbednej do zaprojektowania komory rozpreznej pod widownig.

W pomieszczeniach tych na likwidowanych $cianach sg zainstalowane roznego rodzaju trasy kablowe
istniejgcych juz instalacji w budynku. Prosimy o okreslenie zakresu prac zwigzanych w tym obszarze.

ODP: Istniejgce trasy okablowania zmodyfikowaé, prowadzac pod sufitem.

Pytanie 6.
Czy urzadzenia systemu oswietlenia scenicznego tj. reflektory, naswietlacze wchodzg w zakres
zamowienia?

ODP: Tak. Urzadzenia systemu oswietlenia scenicznego tj. reflektory, naswietlacze
wchodzg w zakres zamowienia.

Pytanie 7.Czy do prowadzenia instalacji na mosty oswietleniowe nalezy przewidzie¢ uzycie bebnow
kablowych, pasow kablowych, czy tez prowadnic kablowych?

ODP: Do prowadzenia instalacji na mosty oswietleniowe nalezy przewidziec:

¢ Na mostach zascenia prowadnika kablowego lub pasa kablowego z koszem kablowym, z
zastrzezeniem, ze zastosowany system musi umozliwiac podniesienie kratownicy jak
najwyzej sufitu zascenia ( odlegtos¢ nie mniejsza niz 80 cm),

» Do mostu oswietleniowego nad proscenium nalezy zastosowac elastyczne potaczenie
kablowe, ktdre umozliwi bezkolizyjne przejscie instalacji przez kraty wentylacyjne
(prowadnik kablowy z zwijaczem lub beben(y) kablowy sprezynowy).

Andrzej Churski
Dyrektor Teatru



